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Acuerdo 1796 Por el cual se aprueban las actualizaciones del consumo térmico especifico de las unidades de
generacién Guajira 1 y Guajira 2, la capacidad efectiva neta y los limites de absorcién y generacién de reactivos de

la unidad Guajira 2

Acuerdo Numero: Fecha de expedicion: Fecha de entrada en vigencia:

1796

1 Febrero, 2024 7 Febrero, 2024

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 1585 Por el cual se aprueba la actualizacién de los procedimientos para solicitar el cambio de pardmetros
técnicos de las plantas de generacién, activos de uso del STN, activos de conexién al STN y sistemas de
almacenamiento de energia con baterias SAEB - 04/08/2022

Acuerdo 1586 Por el cual se actualiza el procedimiento para la realizacién de las pruebas de potencia reactiva de
unidades de generacién sincrénicas despachadas centralmente - 04/08/2022

Acuerdo 1615 Por el cual se aprueba el “Procedimiento para realizar la prueba de consumo térmico especifico neto y

capacidad efectiva neta de las plantas térmicas del SIN” y se fija la periodicidad de realizacién de las mismas -
06/10/2022

El Consejo Nacional en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 36 de la Ley 143 de
1994, el Anexo general de la Resolucion CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y segun lo aprobado en la
reunion No. 730 del 1 de febrero de 2024 vy,

CONSIDERANDO

Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parametros técnicos de las plantas de
generacién del Acuerdo 1585 de 2022, GECELCA S.A. E.S.P. solicité al CND mediante comunicaciones con
los nimeros de radicado en XM 202344031941-3, 202344032378-3, 202344034131-3 y 202344035425-3
del 20 de noviembre, 23 de noviembre, 11 de diciembre y 22 de diciembre de 2023 respectivamente,
actualizar los pardmetros de consumo térmico especifico y eliminacién del combustible gas para ambas
plantas. Asi mismo, solicité la actualizacién de la capacidad efectiva neta, los valores numéricos de las
rampas operando con el combustible Carbén y Mezcla Gas-Carbdn y los limites de absorcién y generacién
de potencia reactiva para la nueva capacidad efectiva neta de la unidad Guajira 2, dando cumplimiento a
lo previsto en el articulo 10 del Acuerdo 1586 de 2022.

Que mediante los Acuerdos 1680 y 1706 de 2023 se amplié el plazo para la realizacién de las pruebas de
capacidad efectiva neta y consumo térmico especifico de las unidades de generacién Guajira 1 y Guajira 2
hasta el 30 de septiembre de 2023 y posteriormente mediante el Acuerdo 1753 se amplié plazo para la
realizacién de las pruebas de capacidad efectiva neta y consumo térmico especifico de la unidad de
generacién Guajira 2 hasta el 30 de noviembre de 2023.

Que XM mediante comunicacién 202444000436-1 del 4 de enero de 2024 y correo electrénico
202444001689-1 del 23 de enero de 2024, dio concepto favorable a la solicitud de cambio de pardmetros
realizada, teniendo en cuenta que la misma cumple con los procedimientos establecidos en la
reglamentacién vigente.

Que el Subcomité de Plantas en la reunién 377 del 17 de enero de 2024 dio concepto favorable a la
modificacion de los pardametros técnicos de las plantas de generacidon Guajira 1 y Guajira 2 y sus unidades,
y el Subcomité de Controles en la reunién 286 del 23 de enero de 2024 dio concepto favorable a los
cambios de los limites de absorcién y generacién de potencia reactiva de la unidad Guajira 2 para la nueva
capacidad efectiva neta.

Que el Comité de Operaciéon en la reunién 428 del 25 de enero de 2024 recomendd la expedicion del
presente Acuerdo.

ACUERDA:


file:///index.php/content/acuerdo-1585-por-el-cual-se-aprueba-la-actualizacion-de-los-procedimientos-para-solicitar
file:///index.php/content/acuerdo-1586-por-el-cual-se-actualiza-el-procedimiento-para-la-realizacion-de-las-pruebas
file:///index.php/content/acuerdo-1615-por-el-cual-se-aprueba-el-procedimiento-para-realizar-la-prueba-de-consumo

Aprobar la incorporaciéon de los siguientes cambios de parametros de las unidades de generacién Guajira
1 y Guajira 2, asi:

Planta Parametro por modificar Valor anterior Valor nuevo
Consumo térmico especifico
(Heat Rate) [MBTU/MWh] (Carbon) 2931 1015436
Consumo térmico especifico
GUAJIRAT (Heat Rate) [MBTU/MWh] (Mezcla Gas — 10,2 10,95467
Carbon)
Combustible Gas NA
Capacidad efectiva neta [MW] (Carbon) 145 123
Consumo térmico especifico
(Heat Rate) [MBTU/MWh] (Carbon) 9.773 10.91721
Capacidad efectiva neta [MW] (Mezcla Gas —
GUAJIRA 2 Carbon) 145 130
Consumo térmico especifico
(Heat Rate) [MBTU/MWh] (Mezcla Gas - 10,2 10,21602
Carbon)
Combustible Gas NA
Unidad Parametro por modificar Valor anterior Valor nuevo
Capacidad efectiva neta [MW] (Carbon) 145 123
GUAJIRA 2
Capacidad efectiva neta’ [MW] (Mezcla Gas — 145 130
Carbon)
CONFIGURACIONES: GUAJIRA 1
Cornbustbi Confi ” Nueva Minimo técnico Rango de disponibilidad
ombustibie onfiguracion configuracion [MW] méximo [MW]
Gas 1 Eliminada 72 151
Gas 2 Eliminada 72 129
Gas 3 Eliminada 72 100
Carbon 4 1 72 145
Carbon 5 2 72 129
Carbon 6 3 72 100
Mezcla Gas —
Carfioh 7 4 72 145
Mezcla Gas -
Coitr 8 5 72 129
Mezcla Gas -
Corbon 9 6 72 100
CONFIGURACIONES: GUAJIRA 2
’ ’ - Nueva Minimo Jrangorde di;aor;lgi]t?il(ijfad
Combustible Configuracion configuracion t?'\cﬂr\l;\;:]o S;Z?(?mnfl[lll\(/jl\?\?] méxi[r’\}lov\zuevo
Gas 1 Eliminada 72 145
Gas 2 Eliminada 72 129
Gas 3 Eliminada 72 100
Carbon 4 Eliminada 72 145
Carbon 5 1 72 129 123
Carbon 6 2 72 100
Mezcla Gas = 7 Eliminada 72 145
arbon
Mezcla Gas -
Cibo 8 3 72 129 130
Mezcla Gas —
Coibo 9 4 72 100

Aprobar la actualizacion de los valores numéricos de las rampas de las unidades de generacion Guajira 1
y Guajira 2, como se presenta en los Anexos del presente Acuerdo.

Aprobar la incorporacion de un cambio en los valores de potencia reactiva, que corresponden al nuevo
valor de capacidad efectiva neta de la unidad de generacion Guajira 2, asi:



Unidad

Parametro por modificar

P [MW]
Valor
Anterior

P [MW]
Valor
Nuevo

Q [Mvar]
Valor
Anterior

Q [Mvar]
Valor
Nuevo

GUAJIRA
2

Capacidad de Generacion de
Reactivos

148

141

108

114

Capacidad de Absorcion de
Reactivos

148

141

-53

-55

Curva de referencia

200

150

100

Potencia Reactiva [Mvar]
(¥}
=]

=]

-30

-100

4]
o

70

Nueva curva

200

150

100

Potencia Reactiva [Mvar]
[¥y]
o

=]

-100

4]
[=]

60

Curva de Referencia GUAJIRA 2 - Puntos Acuerdo CNO 1269

73;141

111;128

148;108
90 110 130 150 170
- B 148; -53
111; -63
Potencia Activa [MW]
Curva Ajustada GUAJIRA 2 - Puntos Acuerdo CNO 1269
75; 141
111; 128
1417114
70 90 100 110 120 130 144 150
75;|-73
141; -55

111;-63

Potencia Activa [MW]

El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizara el 6 de febrero de 2024 para la operacion
del 7 de febrero de 2024.

Presidente - Marcelo Alvarez

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre






